
Anexa 3_T6h - Tabel cu incidentele deosebite din cadrul SDEE Muntenia Nord - an 2019

IT M
T

JT

1 - 2 5798 5:26 1.41 7.66 7.79

2 - 0 106 6:18 0.02 0.13

1 - 18 5363 0:05 2 0.17

2 - 2 220 1:36 0.2 0.32

3 15.01.2019 8:25 Buzau MT LEA 20 kV Vadu CTE 20 kV defect la SPT c Declanșează LEA 20 kV jud .Buzau, loc. situate in 6891 1 - 3 6888 2:38 2.22 5.85 5.85

4 24.01.2019 5:45 Galati IT STATIA PECHEA nu e cazul b RAR (-) pe LEA 110kV Costache Negri partial, Pechea, 6481 1 - 10 6471 3:21 6 20.1 20.10

5 24.01.2019 8:46 Galati IT STATIA LAMINOR nu e cazul b RAR (-) pe LEA 110kV Oras Galati partial 5175 1 - 13 5162 0:17 5 1.4 1.42

1 - 0 4100 0:08 1.15 0.2

2 0 3805 5:25 0.96 5.2

3 0 746 5:31 1.15 6.3

2 4698 0:10 3 0.50

1 2660 1:06 1 1.10

1 1 2 0 0:32 1.2 0.6

2 1 0 0 0:37 0.5 0.3

3 0 25 9248 0:38 10 6.3

9 27.01.2019 9:37 Galati MT LEA 20KV Liesti-PA2 nu e cazul d Nu s-au evidentiat Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 5389 1 - 7 5382 0:12 2.99 0.6 0.60

10 26/01/19 21:10 Buzau IT Statia 110/20kV  trafo1-110/20kV b declanseaza  IO 110 kV jud .Buzau, loc. Situate in sudul 17609 1 - 81 17528 0:58 3.5 3.38 3.38

11 27/01/19 13:42 Buzau IT  LEA 110 kV Satuc – Statia 110/20 kV Beceni b declanseaza  LEA 110 jud .Buzau, loc. Situate in 11189 1 - 2 11187 0:48 2.5 2.00 2.00

1 0 6 4207 0:04 11.00 0.73

2 0 45 13774 0:38 4.00 2.53

3 1 24 8081 0:40 4.00 2.67

1 24 8081 0:54 7.60 6.84

2 20 8470 0:57 3.60 3.42

3 25 5304 1:00 1.60 1.60

4 6 4207 1:01 0.80 0.81

5 12 3080 1:20 0.80 1.07

1 19 4816 0:50 1.9 1.58

2 3 690 2:19 0.2 0.46

3 284 11:34 0.1 3.56

4 805 15:44 0.3 19.12

15 25/01/19 1:09 Buzau MT LEA 20 kV Glodeanu conductoare intrate în b Declanșează LEA 20 kV jud .Buzau, loc. situate in sudul 6281 1 - 20 6261 1:36 3.28 5.25 5.25

1 - 8 2360 0:06 1.35 0.14

2 - 6 1531 0:11 0.88 0.16

3 - 7 1860 2:59 1.07 3.19

17 29/01/19 11:38 Prahova MT LEA 20 kV Plavia LEA 20 kV Plavia - R 01 - d Copaci cazuti in LEA Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 7361 1 3 7358 1:07 3.8 4.24 4.24

1 - 20 5573 1:27 3.84 5.57

2 - 1 178 15:10 0.12 1.82

1 0 0 3074 0:39 1.85 1.20

2 0 0 2022 2:16 1.23 2.79

1 0 1 2330 0:25 2.15 0.90

2 0 0 520 1:00 0.48 0.48

3 0 0 554 1:56 0.52 1.01

20 10.02.2019 9:54 Prahova MT LEA 20 kV Plavia LEA 20 kV Plavia -R 01- d defect trecator Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 7361 1 0 3 7358 0:04 1.2 0.08 0.08

1 - 8 5863 0:10 0.6387 0.11

2 - 7 3038 0:19 0.3313 0.10

3 1 157 3:08 0.0171 0.05

4 2 2981 4:09 0.3244 1.35

5 0 75 6:55 0.0081 0.06

22 08.02.2019 12:45 Dambovita IT Statia 110/20kV izolator d izolator sustinere pod jud .Dambovita - loc. Pucioasa, 8422 1 0 10 8412 0:34 7.086 4.02 4.02

1 - 23 16898 0:07 3.517 0.41

2 - 3 1116 6:22 0.232 1.48

1 - 8 1126 1:30 0.639 0.96

2 - 0 386 1:59 0.217 0.43

3 - 1 1051 3:34 0.593 2.12

4 - 11 4691 3:50 2.65 10.16

1 - 5 1291 0:11 0.224 0.04

2 - 8 4503 0:18 0.78 0.23

1 3 2950 0:10 1.38 0.23

2 15 3309 1:18 1.56 2.03

3 4 336 5:13 0.16 0.83

1 - 4 1 0:04 0.22 0.01

2 - 5 4785 0:37 1.1 0.68

3 - - 700 2:28 0.4 0.99

28 22.02.2019 16:01 Buzau MT LEA 20 kV Scutelnici conductoare intrate în b Declanșează LEA 20 kV jud .Buzau, loc. situate in sudul 5768 1 - 17 5751 0:58 3.71 3.59 3.59

1 - 7 4127 0:30 1.6 0.80

2 2 3531 1:10 1.39 1.62

1 - 6 1495 0:12 0.96 0.19

2 - 6 2192 0:17 1.41 0.40

3 - 1 - 0:52 0.01 0.01

4 - 1 1742 3:21 1.12 3.75

5 - 2 322 3:37 0.21 0.76

1 0 715 0:07 0.21 0.02

2 13 2755 0:32 0.83 0.44

3 7 2113 2:07 0.64 1.35

1 2 4648 0:09 1.95 0.29

2 2 2034 0:26 0.85 0.37

3 0 226 5:25 0.09 0.49

1 - 5 3272 0:10 0.85 0.142

2 - 1 2209 0:15 0.575 0.144

1 - 2 185 0:04 0.056 0.004

2 - 6 1290 0:37 0.389 0.240

3 1 189 0:46 0.057 0.044

4 1 1185 1:15 0.356 0.445

5 2 1415 1:18 0.425 0.553

6 1 1146 1:31 0.344 0.522

7 0 566 1:46 0.169 0.299

8 3 2 2:20 0.169 0.394

1 - 2 375 0:12 0.26 0.052

2 - 17 4570 0:32 3.14 1.675

3 - 1 806 1:29 0.55 0.816

4 - 1 - 1:49 0.01 0.018

1 - 5 3272 0:15 1.108 0.277

2 - 0 1974 0:35 0.667 0.389

3 - 1 235 1:28 0.080 0.117

37 10.03.2019 13:28 Galati MT LEA 20kV Liesti-PA2 F- LEA 20kV b defect trecator,        vant Liesti, Ivesti 5389 1 0 0 5389 0:07 2.985 0.35 0.35

1 - 13 7716 0:14 1.60 0.37

2 - 0 220 0:57 0.05 0.04

3 0 134 1:54 0.03 0.05

4 0 99 2:27 0.02 0.05

5 0 545 5:20 0.11 0.60
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1 10/01/19 8:57 Buzau MT
 LEA 20 kV Vintila 

Voda alimentata din 

izolator spart la cadru 

sigurante + conductor 

LEA MT b

: la stalpul 1 pe racord 

20kV Peco Galbenus, 

cordita retezata, 

Munteni, Tepu, Berheci, 

Nartesti, Gohor, Brahasesti, 

Corcioveni, Priponesti, Ciorasti 

4100 11.706 24.01.2019 9:04 Galati MT
LEA 20kV Tecuci - 

Ciorasti

Derivatia Dumbravesti d Defect trecator
jud. Prahova loc.: Cotofenesti, 

Malaiesti, Sfarleanca, 
5603 0.49

statia 110/20 kV Titu d

refuz de declansare I-110 

kV Potlogi,  I-110 kV 

CT 1A-2  si nu a 

jud .Dambovita - loc. Titu, 

Odobesti, Branistea, 

Salcioara,Costestii din Vale, 

9277 7.288 24.01.2019 23:07 Dambovita IT statia 110/20 kV Titu

LEA 20 kV Plavia - 

Derivatia  PT 2199 
d

Creanga cazuta  pe LEA 

Derivatia  PT 2199 

Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 

Plavia, Apostolache, Lapos, 
7361 1.607 23/01/19 14:43 Prahova MT LEA 20 kV Plavia

b

Conductor activ faza „S” 

rupt între stâlpii 

181÷188, între Dudesti 

și Bărăganu, pe LEA-

110kV Dudești+racord 

BRAILA : Bărăganu, Victoria, 

Ciocile, Chioibasesti, Stefan 

Gheorghiu (Chichinetu), 

Rosiori, Coltea, Florica, Tataru, 

Bumbacari, Dudesti, Dudescu, 

29229 13.7413 27/01/19 10:44 Braila IT

1.Bărăganu 2.Dudești;  

3.Jugureanu; 4.Colțea; 

5.Făurei;   6.Jirlău;    

7.Ianca;                                 

b

Conductoare active de 

fază rupte, între Maxenu 

și Pogoanele care aparțin 

BRAILA : Ciocile, Chioibasesti, 

Stefan Gheorghiu (Chichinetu), 

Rosiori, Coltea, Florica, Tataru, 

26138 5.9312 26/01/19 21:14 Braila IT

1.Dudești;   

2.Jugureanu; 3.Colțea; 

4.Făurei;   5.CFR Făurei 

izolator spart și conductor 

căzut pe consolă la stâlpul 

nr. 380 din axul liniei, 

b

Apare p.p. netă faza "R" 

în barele 20 kV din 

staţia 110/20 kV 

jud .Buzau, loc. situate in sudul 

judetului 
5772 3.4916 28/01/19 14:32 Buzau MT

L.20 kV Scutelnici 

alimentata din St.110/20 

kV Pogoanele

 LEA 20 kV Ciorani b

Conditii meteo 

deosebite: ploaie 

inghetata, chiciura , vant 

puternic, zapada.   Stalpi 

Ciorani, Salciile , Fulga de Jos, 

Fulga de Sus, Baba Ana, 

Boldesti Gradistea

6617 24.7214 25/01/19 1:16 Prahova MT Statia 110/ 20kV Mizil

nu este cazul d
nu s-au evidentiat 

defecte
partial oras Galati 5096 3.99

19

06.02.2019 14:52 Galati MT
LES 6KV Statia Filesti - 

PA7 Tiglina 2

06.02.2019 14:52 Galati MT

Conductor rupt pe SD 20 

kV PT 0601 și respectiv 
b

Declanșează LEA 20 kV 

Scutelnici  în staţia 

jud .Buzau, loc. situate in sudul 

judetului 
5772 7.3918 04/02/19 21:40 Buzau MT

LEA 20 kV Scutelnici 

alimentată din staţia 

jud. Vrancea - com. Vidra, 

Vrancioaia, Paulesti, Barsesti, 

Negrilesti, Tulnici, Naruja, 

Nistoresti, Paltin, Nereju

12132 1.67

23 11.02.2019 12:50 Vrancea MT LEA 20kV Campuri
izolatori sparti si faze 

cazute pe consola

2.38

21 10.02.2019 8:43 Vrancea MT LEA 20kV Soveja izolator d

izolator rupt faza S la SD 

20kV, stp. 195/1 deriv. 

20kV. Paltin Cosmote, 

conductoare flesate intre 

stalpii 4-5 din derivatie 

LES 6KV Statia Filesti - 

PA 5 Tiglina 1
LES MT d

nu s-au evidentiat 

defecte
partial oras Galati 3405

13.66

25 22.02.2019 9:10 Vrancea MT LEA 20kV Sonde 1 LEA d trecator, pasare in retea

LEA 20kV Ceramica TT si LES 20kV d

2TT arse in PTZ 3304 

Vinificatie Odobesti, in 

cel.2(masura);

defect LES 20kV intre 

jud. Vrancea - oras Odobesti, 

com.: Vartescoiu, Carligele (sat 

Dalhauti), Jaristea, Bolotesti

7274

c
copac taiat (copacul este 

marcat) si cazut peste 

jud. Vrancea - com. Vizantea-

Livezi, Campuri, Racoasa, 
18040 1.89

24 20.02.2019 10:51 Vrancea MT

b

Conditii meteo deosebite 

: Vant puternic, viscol, 2 

izolatori conturnati, 1 

Conduratu, Baba Ana, Fulga de 

Sus, Fulga de Jos, Boldesti, 

Gradistea, Cioranii de Sus, 

6617 3.09

27 22.02.2019 15:25 Buzau MT

jud. Vrancea - oras Adjud 

(partial), com.: Ruginesti, 
5807 0.28

26 23.02.2019 4:07 Prahova MT LEA 20 kV Ciorani Derivatia SD2C

Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 

Umbraresti, Draganesti, 
7667 2.42

30 05.03.2019 11:31 Buzau MT

LEA 20 kV Scutelnici 

alimentată din staţia 

110/20 kV Pogoanele

conductor MT rupt faza 

"S" în axul liniei între 

STS 4 si SS 5, la stâlp de 

racord derivatia          20 

kV PT 9644

1.68

29 05.03.2019 18:40 Galati MT
Statia Liesti 110/20KV 

Bara A+B 20KV
Izolator spart b

Izolator spart cadrul de 

sigurante la TRAFO 

LEA 20 kV Glodeanu 

Sărat alimentată din 

stația 220/110/20 kV 

Vânt foarte puternic in 

zona. Sarma in retea la 

stalp de racord PT 0139 

b

Declanșează LEA 20 kV 

Glodeanu Sărat in stația 

220/110/20 kV Stâlpu 

jud .Buzau, loc. situate in sudul 

judetului Buzău
5495

1.82

32 05.03.2019 12:51 Prahova MT Statia 20 / 6 KV Slanic

LEA 20 kV Comune; 

Conductoare rupte intre 

SPT 2060 si PT 2060

b

Copac cazut pe LEA 20 

kV Comune intre SPT 

2060 si PT 2060

LEA 20 kV Malaiesti

Stalpul nr. 192 - 

conductoare rupte si 

izolator rupt 

b

Copac cazut pe LEA 20 

kV Malaiesti dupa SS 6 

( stp . 192 ) – vant 

jud. Prahova loc.: Cotofenesti, 

Malaiesti, Sfarleanca, 

Dumbravesti, Plopeni, 

5603

b

Declanșează LEA 20 kV 

Scutelnici  în staţia 

110/20 kV Pogoanele 

prin protecție maximală 

de curent tr. 1 (conductor 

jud .Buzau, loc. situate in sudul 

judetului 
5767 5.11

31 05.03.2019 12:35 Prahova MT

d
defect trecator, in 

conditii meteo de vant 

jud. Vrancea - oras Panciu 

(partial) si com. Straoane, 
5487 0.29

34 07.03.2019 10:31 Vrancea MT

jud. Prahova loc.: Stefesti 

,Bertea , Alunis, Pietriceaua, 

Livadea, Podul Ursului, 

6912 1.15

33 06.03.2019 11:00 Vrancea MT LEA 20kV Movilita nu

jud .Buzau, loc. situate in sudul 

judetului 
5772 2.56

36 09.03.2019 13:09 Vrancea MT LEA 20kV Movilita izolator

2.50

35 07/03/19 16:03 Buzau MT

LEA 20 kV Scutelnici 

alimentata din St.110/20 

kV Pogoanele

derivatia PT 9644 20 kV 

Ferma Glodeanu Siliștea - 

proprietate consumator

c

declanșează LEA 20 kV 

Scutelnici  în staţia 

110/20 kV Pogoanele 

prin protecție maximală 

LEA 20kV Sonde 1 nu d
defect trecator,        vant 

puternic in zona

jud. Vrancea - oras Adjud 

(partial), com. Ruginesti, 

Paunesti, Pufesti

5994

1.12LEA 20kV Soveja

3 sigurante arse la PTA 

5177 Haulisca1 si izolator 

rupt, la stalp nr.39 din 

deriv. 20kV Plostina  

b
vant puternic in zona;              

avertizare cod galben 

jud. Vrancea:             com. 

Vidra, Vrancioaia, Paulesti, 

Barsesti, Naruja, Nistoresti, 

Paltin, Nereju

8727

d izolator rupt

jud. Vrancea - oras Panciu 

(partial) si com. Straoane, 

Movilita si Fitionesti

5487 0.783

38 11.03.2019 9:30 Vrancea MT
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39 18.03.2019 10:24 Buzau IT Statia 110/20 kV Buzău Izolator rupt faza T la SB1- d În timpul manevrelor de S-V municipiului Buzau 9972 1 - 2 9970 0:20 3.3 1.10 1.10

1 - 4 5966 0:11 2.91 0.53

2 4 108 1:05 0.05 0.05

3 2 160 1:56 0.09 0.17

1 - 20 7247 0:12 3.133 0.63

2 - 0 7 3:06 0.003 0.01

42 26.03.2019 9:30 Dambovita IT statia 110/20 kV Titu TRAFO - 1 110/20 kV d la manevrele de jud .Dambovita - loc. Titu, 9273 1 0 25 9248 0:15 7.8 1.95 1.95

1 - 0 3297 0:39 1.82 1.18

2 0 1150 1:44 0.63 1.09

3 0 942 2:55 0.54 1.58

1 - 8 4681 0:07 1.077 0.13

2 - 0 1114 3:04 0.256 0.79

1 7 1646 0:14 0.60 0.1

2 0 3422 0:16 0.90 0.2

3 2 1723 0:17 0.50 0.1

4 23 3129 0:36 3.00 1.8

1 0 0 10315 0:20 6.31 2.1

2 0 2 1331 0:46 0.81 0.6

3 0 0 1074 1:18 0.65 0.8

4 0 0 663 1:25 0.4 0.6

5 0 0 430 2:03 0.26 0.5

6 0 0 880 3:07 0.57 1.8

1 0 6 2557 0:21 0.85 0.30

2 0 0 2123 0:56 0.7 0.65

3 0 16 6160 1:02 2.05 2.12

48 22/04/19 9:26 Buzau MT Statia 110/20 kV nu este cazul d Defect trecător pe LEA N-V județului Buzău. 15528 1 - 19 15509 2:28 6.048 14.92 14.92

1 - 10 8294 4:46 7 33.37

2 - - 118 19:31 0.09 1.76

1 - 4 3461 0:16 1.04 0.28

2 2 1484 0:18 0.47 0.14

3 2 3190 0:19 1.01 0.32

4 1 8 0:27 0.24 0.11

5 3 1209 0:29 0.53 0.26

6 4 1140 1:03 1.16 1.22

7 3 5015 4:04 1.41 5.73

51 30/04/19 17:07 Buzau MT LEA 20kV Bozioru nu este cazul d descarcari electrice si jud .Buzau, loc. situate in nord 5364 1 - 3 5361 0:58 1.2 1.16 1.16

1 8 4297 0:10 2.75 0.46

2 6 1937 0:15 1.25 0.31

53 03/05/19 4:26 Dambovita IT Statia 110/20 kV Trafo-2 110/20 kV d defect pe LES 20 kV jud .Dambovita - loc. Pucioasa, 8422 1 - 10 8412 0:34 7.086 4.02 4.02

1 0 7 3290 0:26 1.82 0.79

2 0 0 2 0:48 0.01 0.01

3 0 0 2090 2:10 1.16 2.51

1 4 5754 0:08 3.11 0.41

2 1 822 1:34 0.63 0.99

3 5 741 4:54 0.57 2.79

1 - 0 609 0:07 0.165 0.02

2 - 1 4876 0:16 1.327 0.35

3 - 1 0 0:28 0.0002 0.00

1 - 7 3290 0:07 1.82 0.21

2 0 0 1335 0:23 0.74 0.28

3 0 0 438 0:52 0.24 0.21

4 0 0 319 1:10 0.19 0.22

1 18 6573 0:08 1.7 0.23

2 4 22 1:08 0.05 0.06

1 0 16 7714 0:31 0.96 0.50

2 0 12 8270 0:33 1.04 0.57

60 14/05/19 14:39 Prahova MT Statia 110/27.5/20/6kV C.S.A-ul aferent IA 6 kV d C.S.A-ul aferent IA 6 kV Jud. Prahova , oras Ploiesti 25840 1 11 25829 0:10 9 1.50 1.50

1 64 19624 0:50 11.50 9.58

2 14 6226 1:51 4.00 7.40

62 20/05/19 19:47 Prahova MT  LEA 20 kV Ciorani LEA 20 kV Ciorani b Defect trecator - furtuna Conduratu, Baba Ana, Fulga de 6617 1 22 6595 1:41 1.7 2.86 2.86

63 26/05/19 18:28 Buzau IT Stația 110/20 kV Sătuc  trafo 2-110/20kV d Declanșează  I 110 kV și jud .Buzau, loc. situate in 15323 1 - 10 15313 0:19 8 2.53 2.53

1 - 0 212 0:50 0.03 0.03

2 - 0 0 0:54 0 0.00

3 - 1 3438 0:56 0.8 0.75

4 - 2 1234 1:00 1.31 1.31

5 - 3 4972 1:14 1.12 1.38

6 - 0 1 1:37 0.29 0.47

7 - 1 237 2:01 0.47 0.95

65 29/05/19 13:53 Buzau MT Statia 110/20 kV Cablul 20kV PC 0068 – c Cablul 20kV PC 0068 – N-V județului Buzău. 9251 1 - 12 9239 0:13 3.84 0.83 0.83

1 0 60 40301 0:07 9.16 1.07

2 0 0 216 0:24 0.04 0.02

1 - 2 5807 0:04 0.731 0.05

2 - 0 249 1:17 0.031 0.04

1 - 6 4270 1:03 1.84 1.93

2 - 5 1803 3:13 0.41 1.32

3 - 2 247 6:39 0.09 0.60

1 - 0 6734 1:03 1.621 1.702

2 - 0 117 2:18 0.028 0.064

70 01.06.2019 4:32 Vrancea MT Statia 110/20kV CEIL LEA 20kV b defect trecator pe LEA jud. Vrancea - oras Focsani 10227 1 - 11 10216 0:18 3.05 0.915 0.915

1 13 5353 1:04 1.99 2.12

2 6 2516 1:52 0.94 1.75

3 0 316 14:59 0.12 1.80

4 6 376 22:13 0.14 3.11

1 13 5422 0:07 1.5 0.18

2 1 1903 1:19 0.52 0.68

3 0 135 1:34 0.03 0.05

4 0 92 5:34 0.025 0.14

5 0 136 15:34 0.037 0.58

6 0 261 4:59 0.072 2.09

73 31/05/19 12:06 Buzau MT LEA 20 kV Scurtesti Defect trecător. b Declanșează LEA 20 kV jud .Buzau, loc. situate in S-V 6333 1 - 13 6320 0:10 2.33 0.39 0.39

1 22 4540 0:41 1.58 1.08

2 1 1807 1:34 0.62 0.97

3 0 248 2:30 0.086 0.22

1 0 3 1982 0:31 0.62 0.32

2 0 4 2102 0:37 0.66 0.41

3 0 6 1000 0:46 0.31 0.24

4 0 2 1203 1:04 0.38 0.41

5 0 1 1259 3:08 0.43 1.35

1 0 7 3290 0:09 1.82 0.27

2 0 0 2090 0:42 1.17 0.82

1 - 0 656 0:36 0.102 0.06

2 - 2 5276 0:46 0.822 0.63

1 4 5756 0:15 1.18 0.30

2 6 1561 4:45 0.32 1.52

79 04/06/19 9:27 Buzau MT Statia 110/20 kV Nu este cazul; Defect b Declanșează LEA 20 kV N-V județului Buzău. 9251 1 - 12 9239 0:05 3.84 0.32 0.32

80 04/06/19 14:30 Buzau MT Statia 110/20 kV Nu este cazul; Defect b Declanșează LEA 20 kV N-V județului Buzău. 9251 1 - 12 9239 0:22 3.84 1.41 1.41

1 0 7 3252 1:48 1.8 3.24

2 0 0 1755 1:51 0.97 1.79

3 0 0 373 3:24 0.22 0.75

1 13 5014 0:05 0.84 0.07

2 0 339 1:50 0.06 0.11

1 0 23 6122 0:45 1.39 1.04

2 0 0 473 0:58 0.11 0.11

84 06/06/19 11:18 Galati MT LEA 20KV Statia Ivesti - nu este cazul d defect trecator Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 5388 1 0 7 5381 0:51 3 2.55 2.55

1 - 1 3691 0:07 0.69 0.08

2 - 1 8729 0:14 1.631 0.38

40 19.03.2019 1:44 Galati MT

LEA 20KV Tecuci - 

Petrol (are si o portiune 

din LEA 20KV Tecuci - 

LES MT d

defect LES 20KV Statia 

Tecuci iesire in LEA 

20kV Petrol

d
izolator, faza S, rupt si 

cazut peste faza R, la 

jud. Vrancea - oras Odobesti, 

com.: Vartescoiu, Carligele (sat 
7274 0.64

43 27.03.2019 14:49 Galati MT

Matca partial, Corod, Blanzi, 

Bratulesti, Carapcesti, 

Carlomanesti, Certesti, 

6244 0.76

41 20.03.2019 22:41 Vrancea MT LEA 20kV Ceramica LEA

jud. Vrancea, comune: 

Campuri, Vizantea-Livezi, 
5803 0.91

45 09/04/19 12:45 Braila IT
trafo nr.1 110/20kV din 

stația Brăila PORT
nu

3.85

44 03.04.2019 10:18 Vrancea MT LEA 20kV Cimpuri
stalp beton MT, separator 

racord 20kV  
c

alunecare teren, ca 

urmare a unor lucrari de 

LEA 20KV Liesti - PA 

2 Fafrica de Zahar
LES MT d

defect LES 20kV Statia 

110/20kV Liesti - iesire 

in LEA 20kV PA 2 

Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 

Umbraresti, Draganesti, 

Podoleni, Malul Alb

5389

6.45

47 20.04.2019 11:35 Galati MT
Statia Bujoru 110/20KV 

CL 20KV       
nu e cazul d

defect trecator, in zona 

berze

STATIA GALATI 

CENTRU 110/20KV 

Trafo 1 110/20Kv

LES MT c

defect LES 6kV PT 4 

Mazepa - PT 5 Mazepa 

(lovit de terti) si I 20kV 

pe LES 20kV Galati 

Centru - PT CM Cernat 

(refuz de declansare)

partial oras Galati 14695

d

A lucrat protecția de 

suprapresiune ulei la 

trafo 110/20kV nr.1 din 

stația 110/20kV Brăila 

BRAILA : parțial municipiul 

Brăila
9952 2.32

46 18.04.2019 10:08 Galati IT

d
refuz de declansare I-20 

kV Blocuri-2

jud .Dambovita - loc. Pucioasa, 

Branesti, Glodeni 
8422 35.12

50 28/04/19 15:30 Buzau IT

Beresti, Prodanesti, Saseni, 

Puricani, Aldesti, Ganesti, 

Cristesti, Pupezeni.Cavadinesti, 

10862 3.07

49 28/04/19 4:36 Dambovita IT
Statia 110/20 kV 

Pucioasa                Trafo-

celula 20 kV Blocuri-2, 

CTE defecte pe derivatia 

Jud Prahova : Comarnic, 

Secaria, Tesila, Traisteni, 
6248 0.77

54 03/05/19 16:27 Galati MT
LEA 20kV Liesti - PA 2 

Fabrica de Zahar
LEA MT

8.05

52 01/05/19 8:26 Prahova MT
Statia 110 /20 KV 

Comarnic
CTV 1-2 b Defect trecator 

Statia 110/20 kV 

Pătârlagele
Trafo 1-110/20 kV d

CTi+SB 20kV defecte in 

PT 0302 sosire din 

PT0311(fum in post); 

PT0124 L.20kV Chiojdu 

(coarba rupta 

descarcatori) 

jud .Buzau, loc. situate in nord - 

vestul judetului
15526

4.19

56 05/05/19 15:29 Vrancea MT LEA 20kV Movilita LEA 20kV d pasare in retea

LEA 20kV  FCA Valeni
LEA MT - Stp. 151 din 

LEA 20 kV FCA
d

Conductor rupt si 

izolator rupt la stp. 151 

din LEA 20 kV FCA

Jud Prahova : Drajna, Faget, 

Slon , Cerasu, Ogretin, 

Nucsoara, Posesti, Poiana 

7327

d

Cordita retezata la 

stalpul 1 in ax DC cu 

LEA  20KV Liesti - PA 

Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 

Umbraresti, Draganesti, 

Podoleni, Malul Alb

5389 3.31

55 04/05/19 16:40 Prahova MT

d

defect LES 20kV PTCZ 

Blocuri Liesti –  PTA 

Bloc 12 Ap. Liesti

Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 

Umbraresti, Draganesti, 

Podoleni, Malul Alb

5389 0.93

58 10/05/19 16:39 Prahova MT

jud. Vrancea - oras Panciu 

(partial) si com. Straoane, 

Movilita si Fitionesti

5487 0.37

57 10/05/19 8:53 Galati MT
LEA 20KV Liesti - PA 

2  F-ca de Zahar
LES MT

Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE 

Virlezi, Slivna, Ganesti, 
16012 1.07

61 15/05/19 11:55 Braila IT
Bara nr.1 110/6kV din 

stația Brăilița
nu

0.28

59 14/05/19 5:43 Galati IT
LEA 110KV Foltesti - 

Baleni
nu e cazul d

defect trecator pe LEA 

110kV Foltesti - Baleni

LEA 20kV Ciorani Derivatia SD 3D d
Pasare electrocutata la 

st.nr. 4 din derivatia PT 

Conduratu, Baba Ana, Fulga de 

Sus, Fulga de Jos, Boldesti, 
6617

4.88

66 30/05/19 18:54 Galati MT
Statia Tecuci 

110/20/6KV + Statia 
cap terminal d

La celula LES 20kV PA 

Mobila cap terminal 

Stația 110/20 kV Sătuc

L 20 kV Berca,         L 20 

kV Bozioru,       L 20 kV 

Scorțoasa, L 20 kV SI 

CHE Candești,                     

L 20 kV Ceramica, L 20 

kV Sticlă 2 și L 20 kV 

Grajdana. 

d

Declanșează simultan L 

20 kV Berca, L 20 kV 

Bozioru, L 20 kV 

Scorțoasa, L 20 kV SI 

CHE Candești și L 20 

kV Ceramica în stația 

110/20 kV Sătuc, fără 

jud .Buzau, loc. situate in 

centrul judetului
10101

b
paratrăsnet căzut pe Bara 

1-110kV faza „S” din 

Braila: parțial mun. Brăila, 

Baldovinesti, Pietroiu, Silistea, 
25928 16.98

64 28/05/19 0:02 Buzau IT

b
crengi de salcami cazute 

in retea                       

jud. Vrancea com: Campuri, 

Vizantea-Livezi, Racoasa, 
6058 0.09

68 30/05/19 4:43 Buzau MT

Oras Tecuci partial, Matca, 

Corod, Blanzi, Bratulesti, 
40577 1.08

67 30/05/19 23:19 Vrancea MT LEA 20kV Cimpuri LEA MT

jud. Vrancea - com. 

Dumbraveni (partial), Bordesti, 
6851 1.766

71 31/05/19 18:36 Prahova MT
Statia 110 / 20 kV 

Valea Calugareasca 

Bare 20 kV,  Celula 20 

kV Pantazi - afectate de 

incendiu

3.85

69 01.06.2019 17:40 Vrancea MT LEA 20kV Dumitresti conductor de legatura rupt  b
copac cazut peste retea, 

ca urmare a codului 

LEA 20 kV 

SCURTEȘTI alimentată 

din staţia 110/20/6 kV 

Conductor rupt la stâlpul 

nr. 382  și izolator ISNS 

faza S spart la stâlpul nr. 

b

RAR (-) și declanșează 

LEA 20 kV SCURTEȘTI  

în staţia 110/20/6 kV 

jud .Buzau, loc. situate in S-V 

judetului 
6333

3.71

74 03/06/19 16:30 Prahova MT LEA 20 kV Ciorani
Izolator ISNS rupt la 

stalpul nr. 97
b

Conditii meteo 

deosebite;                             

Avertizare Hidrologica 

LEA 20 kV Plavia

LEA 20 kV Plavia 

derivatia SD8B;      6 

Stalpi MT rupti, luati de 

viitura

b

Conditii meteo deosebite 

COD ROSU –  NR. 8 

DIN 31.05.2019  - 

viitura 

Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 

Plavia, Apostolache, Lapos, 

Chiojdeansa, Sangeru, Butuci, 

Pietricica 

7963

b

Conditii meteo deosebite 

COD ROSU –  NR. 8 

DIN 31.05.2019  

Inundatie in Statia 110 / 

Pantazi, Darvari, Vadul Parului, 

Radila, Dumbrava, Zanoaga, 

Trestienii de Jos, Ciupelnita, 

Draganesti, Cornu de Jos, Meri, 

8586 8.79

72 31/05/19 15:26 Prahova MT

b

defect trecator, vant 

puternic in rafale, in 

zona - cod portocaliu 

conform mesaj 

ANM/03.06.2019 ora 

Beresti, Prodanesti, Saseni, 

Puricani, Aldesti, Ganesti, 

Cristesti, Pupezeni, 

Cavadinesti, Vadeni, Grapeni, 

Suceveni, Radesti

7562 2.72

76 03/06/19 17:14 Galati MT

Conduratu, Baba Ana, Fulga de 

Sus, Fulga de Jos, Bolfesti, 

gradistea, Cioranii de Sus, 

6618 2.27

75 03/06/19 17:18 Galati MT Statia 110/20kV Beresti nu e cazul

jud. Vrancea - oras Panciu 

(partial) si com. Straoane, 
5934 0.69

78 04/06/19 12:30 Prahova MT LEA 20 kV FCA
Stp. nr. 8 din LEA 20 kV 

FCA, Derivatia PT 40 din 

1.09

77 04/06/19 18:50 Vrancea MT LEA 20kV Movilita LEA 20kV b
conductor legatura rupt                                  

(cod portocaliu vant, ploi 

LEA 20KV Liesti - PA 

2 Liesti
LEA MT b

vegetatie crescuta intre 

stalpul 30 si stalpul 40, 

Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 

Umbraresti, Draganesti, 
5387

5.78

82 05/06/19 14:10 Prahova MT LEA 20 kV Zanoaga
Izolator spart la stalpul nr. 

41
b

Conditii meteo deosebite 

:                                               

LEA 20KV Liesti - PA 

2 Fabrica de Zahar
LES MT, LEA MT d

SS2 din LEA 20kV 

Liesti – PA 2 Fabrica de 

Zahar faza S conturnata, 

Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 

Umbraresti, Draganesti, 

Podoleni, Malul Alb

5387

b
Conditii meteo deosebite                                            

Actualizare informare 

jud. Prahova: Drajna, Faget, 

Slon, Cerasu, Ogretin, 
7327 1.82

81 05/06/19 18:52 Galati MT

d Defect trecator
Conduratu, Baba Ana, Fulga de 

Sus, Fulga de Jos, Boldești, 
6618 1.15

85 08.06.2019 11:56 Vrancea MT

Jud : Prahova; loc: Vadu 

Parului, Zanoaga , Moara 
5366 0.18

83 06/06/19 6:02 Prahova MT LEA 20 kV Ciorani nu este cazul

0.46LEA 20kV Soveja LEA 20kV b
defect trecator                  

(cod portocaliu vant, ploi 

jud. Vrancea - com. Vidra, 

Vrancioaia, Paulesti, Barsesti, 
12422
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86 07/06/19 20:24 Prahova MT LEA 20 kV Ciorani Izolator conturnat la b Conditii meteo deosebite Conduratu, Baba Ana, Fulga de 6618 1 - 23 6595 1:16 1.2 1.52 1.52

1 - 12 3518 0:19 1.3 0.41

2 - 23 6131 0:30 2.26 1.13

3 - 19 6573 0:41 2.43 1.66

4 - 4 22 3:46 0.01 0.04

1 0 4 2546 1:27 1.41 2.04

2 0 3 706 5:52 0.39 2.29

3 0 0 2130 6:57 1.19 8.27

89 10/06/19 17:16 Vrancea MT LEA 20kV Milcov LEA 20kV b defect trecator; Cod jud. Vrancea - oras Focsani 5654 1 - 1 5653 0:25 1.233 0.51 0.51

1 0 4 4856 0:07 2.26 0.26

2 0 0 8 0:09 0.01 0.00

3 0 6 260 1:13 0.12 0.15

1 - 19 5239 0:06 2.43 0.24

2 - 2 377 1:02 0.17 0.18

92 13/06/19 16:07 Prahova MT LEA 20 kV Plavia Derivatia PT 2080 b Conditii meteo deosebite Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 7349 1 3 7346 1:28 2.1 3.08 3.08

93 16/06/19 17:21 Galati MT LEA 20kV Tecuci - nu este cazul b defect trecator, vant Frunzeasca, Munteni, Tepu, 8662 1 0 15 8647 0:04 4.04 0.27 0.27

1 0 3 4486 0:12 1.59 0.32

2 0 0 1882 0:55 0.68 0.62

1 - 0 2224 0:28 1.131 0.53

2 - 3 3573 0:29 1.819 0.88

3 - 6 16 0:30 0.011 0.01

4 - 3 441 0:31 0.225 0.12

5 1 8044 0:32 4.092 2.18

6 2 5028 0:35 2.558 1.49

7 1 0 0:36 0 0.00

8 5 217 0:54 0.112 0.10

9 0 1906 0:58 0.969 0.94

10 - 0 155 6:10 0.0788 0.49

1 - 1 6798 0:27 2.4 1.08

2 7 10072 1:10 3.2 3.73

97 14/06/19 19:10 Buzau IT Staţia 110/20 kV nu este cazul b defect trecator pe LEA jud .Buzau, loc. situate in N-E  12246 1 - 58 12188 0:44 4 2.93 2.93

1 - 57 22044 1:33 7.9 12.25

2 - 19 4608 2:06 1.6 3.36

99 17/06/19 11:45 Buzau IT Statia 220/110/20 kV TT-110 kV pe LEA 110 c explozie TT-110 kV pe jud .Buzau, loc. situate in sudul 20784 1 - 115 20669 0:18 16.3 4.89 4.89

1 - 30 6802 0:08 2.9 0.39

2 - 0 175 8:16 0.42 3.47

1 0 2 720 0:40 0.23 0.15

2 0 4 1838 0:42 0.59 0.41

3 0 16 8282 0:53 2.65 2.34

1 0 3 6124 0:35 2.17 1.27

2 0 0 244 3:07 0.08 0.25

103 18/06/19 17:20 Prahova MT Statia 20/6 kV Mihai Bara 20 kV,        celula 20 b Ploaie torentiala si vant Jud :Prahova,    mun. Ploiesti 5203 1 - 1 5202 0:15 3 0.75 0.75

104 19/06/19 16:59 Galati MT Statia 110/20kV Beresti nu este cazul b defect trecator, vant Beresti, Prodanesti, Saseni, 7562 1 0 16 7546 0:23 2.4 0.92 0.92

105 20/06/19 18:02 Prahova IT LEA 110 kV Valeni - Statia 110/20 kV b Conditii meteo deosebite jud: Prahova                                                           17852 1 0 47 17805 0:24 13 5.20 5.20

1 4 5756 0:14 1.34 0.31

2 6 1561 0:55 0.36 0.33

1 23 4698 0:05 0.815 0.07

2 0 282 1:10 0.05 0.06

3 0 589 2:05 0.1 0.21

1 0 21 5901 0:18 1.61 0.48

2 0 2 694 3:03 0.19 0.58

109 20/06/19 19:32 Prahova MT LEA 20 kV Plavia LEA 20 kV Plavia dupa b Conditii meteo deosebite Urlati, Iordacheanu, Tomsani, 7349 1 0 3 7346 1:08 1.2 1.36 1.36

1 0 15 5979 2:24 1.87 4.49

2 0 1 783 0:54 0.24 5.98

1 - 1 4794 0:05 1.067 0.09

2 - 0 1103 1:37 0.245 0.40

3 - 1 159 2:15 0.035 0.08

1 29 4481 1:45 1.60 2.80

2 7 3429 1:47 0.80 1.43

113 22/06/19 3:38 Buzau IT Statia 110/20kV  trafo 2-110/20kV  b RAR (-) pe LEA 110 kV jud .Buzau, loc. situate in sudul 16904 1 0 82 16822 0:46 4.6 3.53 3.53

1 0 3 6221 1:20 1.1 1.47

2 0 1 564 3:56 0.1 0.39

1 0 6 2557 0:44 1.12 0.82

2 0 16 7546 0:47 3.33 2.61

116 25/06/19 18:50 Galati IT LEA 110kV Vanatori- Nu e cazul b defect trecator, in zona Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE 25179 1 0 50 25129 1:03 4 4.20 4.20

1 - 14 7807 0:51 1.96 1.67

2 - - 142 15:58 0.04 0.64

118 25/06/19 18:27 Prahova MT LEA 20 kV Zanoaga LEA 20 kV Zanoaga b Conditii meteo deosebite Jud: Prahova                                                             5366 1 13 5353 1:37 1.2 1.94 1.94

1 0 9 3629 0:18 0.91 0.27

2 0 1232 1:34 0.3 0.47

3 0 1 2300 2:15 0.57 1.28

1 0 1 1964 0:08 0.61 0.08

2 0 11 3652 3:32 1.14 4.03

3 0 0 750 5:05 0.23 1.17

121 25/06/19 21:56 Buzau IT Statia 110/20 kV Declanșează trafo 1- b Descărcări atmosferice, N-V județului Buzău. 16383 1 0 21 16362 0:10 2.84 0.47 0.47

122 26/06/19 1:56 Buzau IT Statia 110/20 kV Declanșează trafo 2- d Se vor face verificări și N-V județului Buzău 16383 1 0 21 16362 0:21 2.84 0.99 0.99

1 0 4 4846 0:08 2.27 0.30

2 0 0 8 0:13 0.01 0.00

3 0 6 260 1:08 0.11 0.12

1 - 1 4750 0:07 1.034 0.12

2 - 0 903 0:49 0.196 0.16

125 27/06/19 19:25 Galati IT Statia 110/20kV Pechea nu este cazul b defect trecator, in zona Costache Negri partial, Pechea, 6564 1 0 10 6554 0:48 2 1.60 1.60

126 27/06/19 21:31 Galati IT Statia 110/20kV Pechea nu este cazul b defect trecator, in zona Costache Negri partial, Pechea, 6564 1 0 10 6554 0:18 2 0.60 0.60

1 - 0 5 0:10 0 0.00

2 - 0 1296 0:30 0.24 0.120

3 - 0 4440 0:40 0.824 0.549

128 03/07/19 13:51 Galati IT STATIA PECHEA nu este cazul b Nu s-a evidentiat "Costache Negri partial, 6564 1 0 10 6554 1:24 2 2.80 2.80

1 1 0 0 0:09 3 0.45

2 0 47 34744 0:16 16 4.27

1 0 0 1711 0:17 0.964 0.27

2 0 1 2555 0:24 1.44 0.58

3 0 4 483 0:25 0.274 0.11

4 0 8 5030 0:26 2.84 1.23

5 0 4 1451 0:31 0.822 0.42

6 0 4 0 0:38 0.002 0.00

7 0 1 276 0:43 0.156 0.11

8 0 0 2 0:54 0.002 0.00

131 04/07/19 7:22 Buzau IT Stația 110/20kV Declansare prin DPDR d Lucrari in circuitele N-V județului Buzău 16455 1 0 21 16434 0:09 3.6 0.54 0.54

1 - 0 4 0:10 0.001 0.00

2 - 3 3944 0:12 1.071 0.21

3 - 1 1282 2:00 0.348 0.70

4 - 0 293 3:08 0.079 0.25

1 0 4 8 0:05 0.01 0.00

2 0 0 4846 0:09 1.64 0.25

3 0 6 260 1:06 0.08 0.09

134 05/07/19 9:24 Prahova MT LEA 20 kV Comarnic LEA 20 kV Comarnic d Copac cazut pe LEA 20 jud. Prahova loc: Poiana 5801 1 0 21 5780 1:48 2.9 5.22 5.22

135 08/07/19 2:28 Prahova IT Statia 110/20/10 kV T.T. 110 kV -explodat si b Conditii meteo deosebite jud. Prahova loc: Campina, 23682 1 0 77 23605 0:37 7.4 4.56 4.56

136 09/07/19 1:33 Galati MT LEA 20KV Tecuci - Nu e cazul d defect trecator Malul Alb, Draganesti, Barcea, 6371 1 0 3 6368 0:07 2.28 0.27 0.27

1 - 0 1296 0:30 0.496 0.25

2 - 1 5846 0:31 2.238 1.16

3 - 0 5074 0:32 1.942 1.04

4 - 0 1 2:05 0 0.00

1 - 10 18796 0:13 4.498 0.97

2 - 4 2092 2:46 0.501 1.39

1 - 1 4750 2:09 1.26 2.71

2 - 0 903 2:34 0.239 0.61

Jud ; Prahova,     Loc : 

Conduratu, Baba Ana, Fulga de 

Sus, Fulga de Jos, Boldesti, 

Gradistea, Cioranii de Sus, 

16302 3.24

88 10/06/19 16:35 Galati MT
LEA 20kV Liesti – PA 2 

F-ca de Zahar
LEA MT, izolator ISNS

87 09/06/19 5:57 Prahova MT Statia 110 /20 kV Mizil

LEA 20 kV Ciorani  

conductor rupt intre stalpii 

nr. 21 si 22, din derivatia 

P.T. 1117 

b

Conditii meteo deosebite 

- Avertizare 

meteorologica COD 

Portocaliu nr. 44 / 

0.41

91 12/06/19 10:14 Prahova MT LEA 20 kV Comarnic 
LES 20 kV PC 6133 - PT 

70 
c

LES 20 kV PC 6133 - 

PT 70 lovit la sapaturi 

LEA 20kV Tecuci - 

Petrol (are si o portiune 

din LEA 20kV Tecuci - 

LES MT d

defect LES 20kV Statia 

Tecuci iesire in LEA 

20kV Petrol

Matca partial, Corod, Blanzi, 

Bratulesti, Carapcesti, 

Carlomanesti, Certesti, 

5134

b

1. Conductor rupt cazut 

la sol intre stalpul 368-

369;

Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 

Umbraresti, Draganesti, 

Podoleni, Malul Alb

5389 12.60

90 12/06/19 16:26 Galati MT

c
o basculanta a intrat in 

contact cu reteaua 

Malul Alb, Draganesti, Barcea, 

Podoleni,Umbraresti, Torcesti, 
6371 0.94

95 17/06/19 17:39 Vrancea MT

jud. Prahova loc: Poiana 

Campina, Breaza, Cornu, Lunca 
5637 0.42

94 14/06/19 14:18 Galati MT
LEA 20KV Tecuci - 

Liesti
LEA MT

jud .Dambovita - loc. 

Targoviste
16878 4.81

98 15/06/19 18:27 Buzau IT
Statia 110/20/6 kV 

Ramnicu Sarat

au fost afectate cablul 20 

kV Trafo 2 - 110/20/6 kV, 

6.73

96 16/06/19 16:35 Dambovita IT
Statia 110/20/6kV 

Valea Voievozilor Trafo-
Trafo-3 110/20 kV d

pasare electrocutata pe 

pod bare 20 kV Trafo-3 

Statia 110/20kV 

Magura

declansat T 1 25000kVA 

110/20kV
d

TC si SB2 20kV 

cel.20kV Turda distruse, 

I20kV Apele Romane 

declansat, LES 20kV 

PTZ 2301 MIU - PTZ 

2300 Sihleanu 

indisponibil 

jud. Vrancea - oras Focsani 

(partial) si com: Vanatori, 

Garoafa, Milcov, Rastoaca, 

Gologanu, Biliesti

21625

3.86

101 18/06/19 17:39 Galati MT
Statia Bujoru 110/20KV 

CL 20KV
Nu e cazul b

defect trecator; ploaie 

torentiala in zona, 

conform mesaj 

L.20 kV Ciorăști 

alimentata din 

trafo 20/0,4 kV PT0071 

din LEA 20 kV Ciorasti 
b

Apare pp netă faza R în 

Staţia 110/20/6 kV 

jud .Buzau, loc. situate in S-E 

judetului 
7007

b
explozie în canal de 

cabluri 20 kV în profil în 

jud .Buzau, loc. situate in N-E 

judetului
26728 15.61

100 17/06/19 19:00 Buzau MT

b
Sigurante arse de MT in 

PTA 2 Torcesti, conditii 

Malul Alb, Draganesti, Barcea, 

Podoleni,Umbraresti, Torcesti, 
6371 1.52

106 20/06/19 18:01 Prahova MT

Beresti, Prodanesti, Saseni, 

Puricani, Aldesti, Ganesti, 

Cristesti, Pupezeni, 

10862 2.91

102 18/06/19 18:43 Galati MT
LEA 20KV Tecuci - 

Liesti
sigurante MT

jud. Prahova loc.: Cotofenesti, 

Malaiesti, Sfarleanca, 

Dumbravesti, Plopeni, 

5592 0.33

108 20/06/19 15:52 Prahova MT LEA 20 kV Ciorani
Derivatia SD1B 

Conductor rupt si izolator 

0.64

107 20/06/19 18:10 Prahova MT LEA 20 kV Malaiesti

LEA 20 kV Malaiesti - 

creanga in linie la stalpul 

nr. 298 

b

Conditii meteo deosebite 

Avertizare de fenomene  

Meteorologice 

LEA 20 kV FCA LEA 20 kV FCA b
Conditii meteo deosebite 

Avertizare de fenomene  

jud Prahova: Drajna, faget, 

Slon, Cerasu, Ogretin, 
7327

10.46

111 22/06/19 21:03 Vrancea MT LEA 20kV Cimpuri LEA b

copac cazut peste retea 

(cod galben de averse, 

descarcari electrice, 

Statia Beresti 20kV 4 stalpi MT b
patru stalpi de tip SE1 

cazuti la sol pe derivatia 

Beresti, Prodanesti, Saseni, 

Puricani, Aldesti, Ganesti, 
6778

b
Conditii meteo deosebite 

Avertizare de fenomene  

Conduratu, Baba Ana, Fulga de 

Sus, Fulga de Jos, Boldesti, 
6618 1.06

110 22/06/19 17:06 Galati MT

d
defect trecător pe LEA-

110kV Pogoanele-

Ciocile, Chioibasesti, Stefan 

Gheorghiu (Chichinetu)
7946 4.23

114 21/06/19 6:50 Prahova MT

jud. Vrancea;                                

com: Campuri, Vizantea-Livezi, 

Racoasa, Soveja

6058 0.56

112 22/06/19 3:38 Braila IT
Stațiile 110/20kV 

Jugureanu, Colțea, 
nu

Beresti, Prodanesti, Saseni, 

Puricani, Aldesti, Ganesti, 
10125 3.43

117 25/06/19 18:13 Prahova MT LEA 20 kV Plavia
LEA 20 kV Plavia dupa 

R1 - SV 256

1.86

115 24/06/19 18:00 Galati MT

Statia Bujoru 110/20kV 

CL 20kV Nu e cazul b
Nu s-a evidentiat 

defectul, in zona a plouat 

LEA 20 kV Comune 
LEA 20 kV Comune 

derivatia SD1C 
b

Conditii meteo deosebite 

AVERTIZARE DE 

Jud. Prahova: Stefesti, Bertea, 

Alunis, Pietriceaua, Livadea, 
6789

2.03

120 25/06/19 18:27 Prahova MT LEA 20 kV Potigrafu
LEA 20 kV Potigrafu 

Derivatia SD3D
b

Conditii meteo deosebite 

AVERTIZARE DE 

FENOMENE 

LEA 20 kV FCA

LEA 20 kV FCA, 

Derivatia R 106; Derivatia 

R 107

b

Conditii meteo deosebite 

AVERTIZARE DE 

FENOMENE 

Jud Prahova : Drajna, Faget, 

Slon , Cerasu, Ogretin, 

Nucsoara, Posesti, Poiana 

7171

b
Conditii meteo deosebite 

AVERTIZARE DE 

Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 

Plavia, Apostolache, Lapos, 
7963 2.30

119 25/06/19 19:42 Prahova MT

d

Defect LES 20kV Statia 

Tecuci - iesire in LEA 

20kV Petrol

Matca partial, Corod, Blanzi, 

Bratulesti, Carapcesti, 

Carlomanesti, Certesti, 

5124 0.43

124 26/06/19 16:43 Vrancea MT

Jud Prahova : Barcanesti, 

Romanesti , Puscasi, Pietrosani, 

Puvchenii Mari, Puchenii 

6378 5.28

123 26/06/19 19:15 Galati MT

LEA 20kV Tecuci - 

Petrol (are si o portiune 

din LEA 20kV Tecuci - 

LES MT

jud. Vrancea - oras Adjud 

(partial), com.: Ruginesti, 

Paunesti, Pufesti

5741 0.669

129 03/07/19 10:41 Prahova IT
Statia 110/20 kV 

Columbia 

Separator bara A – masura 

A faza S pol spre bara 

0.28

127 27/06/19 19:04 Vrancea MT LEA 20kV Sonde 1 LEA b

defect trecator (cod 

portocaliu de averse, 

descarcari electrice, 

LEA 20kV Milcov LEA c
2 copaci (apartin 

ROMSILVA) cazuti 

jud. Vrancea - oras Focsani 

(cartier Mandresti) si com. 
5654

2.73

132 04/07/19 10:55 Vrancea MT LEA 20kV Andreiasu LEA 20kV d
defect trecator                         

(vant puternic in zona)

Statia 110/20kV CEIL T 4 110/20kV b

descarcator faza S 

conturnat la R 18TLC, 

din LEA 20kV Porcine 

Rezerva (cod portocaliu 

de averse, descarcari 

electrice, vijelii si 

grindina, in intervalul 

03.07.2019, ora 10:00 – 

jud. Vrancea - oras Focsani 

(partial) si com. Golesti 

(partial)

11530

b
SBA-110KV cu izolator 

rupt pe faza „S” polul 
34792 4.72

130 03/07/19 17:24 Vrancea MT

d

Defect LES 20kV Statia 

Tecuci - iesire in LEA 

20kV Petrol

Matca partial, Corod, Blanzi, 

Bratulesti, Carapcesti, 

Carlomanesti, Certesti, 

5124 0.33

137 09/07/19 18:01 Vrancea IT

jud. Vrancea - oras Odobesti 

(partial) si com. Vartescoiu, 

Andreiasu de Jos, Mera, 

Brosteni

5527 1.16

133 07/07/19 4:27 Galati MT

LEA 20kV Tecuci - 

Petrol (are si o portiune 

din LEA 20kV Tecuci - 

LES MT

jud. Vrancea - Vidra, 

Vrancioaia, Paulesti, Barsesti, 
20902 2.36

139 18/07/19 17:18 Vrancea MT LEA 20kV Milcov LEA

2.44

138 18/07/19 12:25 Vrancea MT LEA 20kV Tifesti LEA 20kV d
R 27TLC din LEA20kV 

Tifesti complet distrus 

Statia 110/20kV Adjud nu e cazul c

in statia Adjud, incendiu 

la Trafo 3-110/27,5kV -

16MVA CFR (instalatii 

electrice apartinand 

jud. Vrancea:                          

oras Adjud si com. Paunesti, 

Ruginesti, Pufesti

12218

d
izolator rupt la stalp nr. 

51 din ax si pasari 

jud. Vrancea - oras Focsani 

(cartier Mandresti) si com. 
5654 3.32
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1 0 0 2833 0:10 3.21 0.54

2 0 0 2721 1:10 1.2 1.40

1 - 1 6137 0:07 1.581 0.18

2 - 1 6283 0:14 1.618 0.38

142 04/08/19 6:19 Galati IT LEA 110KV Vanatori - Nu e cazul d Nu s-a evidentiat Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE 25179 1 0 50 25129 0:34 3.8 2.15 2.15

143 03/08/19 14:40 Galati MT Statia Beresti 20kV Nu e cazul b Nu s-a evidentiat Beresti, Prodanesti, Saseni, 7562 1 0 16 7546 0:15 2.41 0.60 0.60

1 11 603 0:03 0.16 0.01

2 2 4819 0:20 1.27 0.42

3 1 1980 2:07 0.52 1.10

4 0 547 3:02 0.15 0.46

1 14 7402 0:32 2.14 1.14

2 0 547 11:45 0.16 1.88

146 05/08/19 15:23 Galati MT LES kKV Filesti - PA7 LES MT d defect LES 6kV Filesti - Partial orasul Galati 5096 1 0 0 5096 0:35 3.08 1.80 1.80

1 - 1 1293 0:40 0.441 0.29

2 - 0 713 0:52 0.243 0.21

3 - 2 1710 1:06 0.583 0.64

4 - 5 2490 1:12 0.85 1.02

5 - 9 375 1:13 0.13 0.16

6 - 4 5031 1:42 1.716 2.92

7 - 3 394 1:57 0.135 0.26

8 - 1 2546 2:38 0.868 2.29

9 - 0 89 11:02 0.03 0.33

148 05/08/19 8:12 Prahova MT Statia 20/6 kV Mihai LES 20 kV Statia 110/20 c LES 20 kV Statia Ploiesti , jud. Prahova 5203 1 0 1 5202 0:09 2.5 0.38 0.38

149 05/08/19 11:27 Prahova MT LEA 20 kV Comarnic LES 20 kV PT 70 -PT 196 c LES 20 kV PT 70 -PT jud. Prahova loc : Poiana 5801 1 21 5780 1:12 2.1 2.52 2.52

1 0 6 3714 0:30 2.9 1.45

2 0 6 2652 2:10 0.9 1.95

1 0 13 6367 0:14 2.04 0.48

2 0 3 1172 0:21 0.37 0.13

1 0 7 3419 0:04 2.11 0.14

2 0 0 1227 0:09 0.76 0.11

3 0 0 903 2:46 0.55 1.52

1 0 3 4486 0:09 1.66 0.25

2 0 0 429 3:45 0.34 1.28

3 0 0 529 3:47 0.2 0.76

1 - 44 2318 0:05 0.5 0.04

2 21 16434 0:11 3 0.55

3 7 5040 0:30 2 1.00

1 0 2 11957 0:33 7.03 3.9

2 0 0 2802 1:07 1.65 1.8

156 05/09/19 16:54 Galati IT LEA 110kV Marasesti - nu este cazul d Defect trecator Oras Tecuci, Matca, Corod, 64280 1 0 78 64202 0:05 17 1.42 1.42

157 05/09/19 13:35 Dambovita IT Statia 110/20/6 kV Trafo-1 110/20 kV d refuz de declansare I-20 jud .Dambovita - loc. Gaesti, 14311 1 0 30 14281 0:25 8.393 3.50 3.50

1 0 19 7246 0:07 1.2 0.14

2 0 0 737 2:49 0.1 0.28

159 19/09/19 23:15 Galati IT Statia Schela 110/20kV NU E CAZUL d Nu s-a evidentiat Schela, Pechea partial, Vames, 10255 1 0 23 10232 0:23 6.5 2.49 2.49

1 0 3 4486 0:08 1.73 0.23

2 0 0 1196 1:58 0.46 0.90

3 0 0 686 5:17 0.27 1.43

1 0 3 4653 0:10 1.2 0.20

2 0 1 2195 0:51 0.1 0.09

1 0 19 4866 0:16 1.2 0.32

2 0 1 1487 0:57 0.1 0.10

1 0 7 4804 0:09 2.94 0.44

2 0 0 560 1:27 0.34 0.49

3 0 0 197 2:25 0.13 0.31

1 5 220 0:13 2.9 0.63

2 20 5407 0:50 0.9 0.75

165 03.10.2019 21:30 Galati MT Statia Beresti 20kV Nu e cazul b nu s-a evidentiat Beresti,Prodanesti,Saseni,Puric 7555 1 0 16 7539 1:08 2.41 2.73 2.73

166 04.10.2019 9:49 Ph MT LEA 20 kV Plavia b Conditii meteo Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 8002 1 19 7983 0:05 1.2 0.10 0.10

1 15 7698 1:38 1.2 1.96

2 4 285 2:03 0.1 0.21

1 11 5156 0:05 2.1 0.18

2 0 1169 1:47 0.15 0.27

1 10 1268 0:18 3.426 1.03

2 27 17999 0:52 13.106 11.36

3 9 16689 1:37 10.5 16.98

1 20 9443 0:34 2.49 1.41

2 0 18 3:46 0.01 0.04

171 18.10.2019 19:32 Ph IT Statia 110/20,7/20/6 kV nu e cazul d defect in circuite municipiul Ploiesti (partial) 7,601 1 41 7560 0:05 15 1.25 1.25

172 23.10.2019 23:05 Ph MT LES 20 kV PT0442 LES 20 kV PT0442 d cablu defect municipiul Ploiesti (partial) 7,051 1 0 0 7051 0:35 2.85 1.66 1.66

1 7 9988 0:04 4.297 0.286

2 39 13005 0:10 3.819 0.637

3 7 9988 0:13 4.297 0.931

4 2 4218 0:18 2.161 0.648

5 2 3120 2:28 1.021 2.518

174 31.10.2019 0:21 Gl IT Tatia 110/20 kV Pechea Nu e cazul d Defect trecator pe LEA Costache Negri partial, Pechea, 6,541 1 0 10 6531 1:44 1 1.73 1.73

175 31.10.2019 22:32 Bz IT Statia 110/20/6 kV trafo4 - 110/20 kV d Declanseaza trafo 4 jud. Buzau - localitatile situate 20,977 1 0 68 20909 0:11 9.057 1.66 1.66

176 02.11.2019 10:59 Prahova MT LEA 20 kV Malaiesti conductor rupt intre stalpii d conductor rupt si cazut la localitatile Cotofenesti, 5649 1 0 21 5428 0:05 2.45 0.204 0.61

2 0 1 199 4:19 0.093 0.401 0.40

177 02.11.2019 9:26 Prahova IT Statiile 110/20 kV d 9,2 deficiente la alti N-E jud. Prahova (partial) 18281 1 27 9104 0:06 8 0.800 2.80

2 0 22 9128 0:10 12 2.000 2.00

178 02.11.2019 9:26 Buzau IT LEA 110 kV Satuc- izolator spart stalp nr. 34 d declansari neselective N jud. Buzau 24480 1 0 23 16542 0:10 4.2 0.7 0.79

2 0 10 5543 0:12 0.2 0.04

3 0 44 2318 0:16 0.2 0.05

179 02.11.2019 15:02 Vn MT Statia 110/20 kV CEIL CTV 20 kV d LES 20 kV Lana 1 jud. Vrancea - mun. Focsani (partial) 7264 1 0 0 7264 0:10 3 0.5 0.50

180 13.11.2019 21:13 Bz IT Statia 110/20 kV Satuc trafo 2 - 110/20 kV d Declanseaza I 110 kV jud. Buzau, localitatile situate 15,518 1 0 9 15509 0:34 6.578 3.73 3.73

1 0 0 4651 0:06 2.86 0.286

2 0 0 1042 0:55 0.65 0.596

1 0 9 4489 0:47 1.81 1.418

2 0 4 2515 4:09 1.01 4.192

1 0 19 7935 0:10 3.4 0.567

2 0 11 4793 1:10 2.05 2.392

1 0 11 5165 0:23 2.3 0.882

2 0 10 4141 0:56 2.01 1.876

185 29.11.2019 12:04 Ph MT LEA 20 kV Plavia LEA 20 kV Plavia d defect trecător loc. Urlati, Iordaceanu, 8,237 1 0 15 8222 0:07 1.2 0.140 0.14

186 02.12.2019 10:51 Gl IT Statia 110/20/6 kV nu este cazul d Nu s-a evidentiat Oras Tecuci partial, 39,954 1 0 57 39897 0:07 14 1.633 1.633

1 0 1 2412 0:04 1.07 0.071

2 0 4 3126 0:33 1.4 0.770

3 0 0 2 1:04 0.01 0.011

1 0 2 1433 0:15 0.71 0.178

2 0 11 3692 0:49 1.86 1.519

1 0 0 6642 0:10 8.50 1.42

2 0 17 7241 0:17 5.50 1.56

190 11/12/19 9:33 Ph IT Statia 110 /20  kV LEA 110 KV VALEA d copac cazut pe linie in jud. Prahova oras Comarnic 12,003 1 0 24 11,979 0:07 3.5 0.41 0.41

1 0 2 173 0:14 0.18 0.04

2 0 3 327 0:18 0.24 0.07

3 0 6 9140 0:20 2.58 0.86

b.  întrerupere neplanificată cauzată de evenimente meteorologice deosebite;

c.  întrerupere neplanificată cauzată de utilizatori / terți;

d.  întrerupere neplanificată, alta decât întreruperile de la punctele b și c.

1.94

141 27/07/19 14:30 Vrancea MT LEA 20kV Soveja LEA 20kV b
defect trecator                          

(cod galben ploi si 

LEA 20KV  Liesti - PA 

2 F-ca de Zahar

LEA 20kV; cordon de 

legatura la izolator (strap) 
d

cordon de legatura la 

izolator (strap) pe rac. 20 

Ivesti, Liesti, Bucesti, 

Umbraresti (Tecuci)
5554140 25/07/19 10:24 Galati MT

b

Conditii meteo deosebite 

Avertizare de fenomene 

meteorologice 

periculoase COD 

Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 

Plavia, Apostolache, Lapos, 

Chiojdeansa, Sangeru, Butuci, 

Pietricica 

7963 1.99

145 03/08/19 20:20 Prahova MT

jud. Vrancea - com. Vidra, 

Vrancioaia, Paulesti, Barsesti, 
12422 0.56

144 03/08/19 16:25 Prahova MT LEA 20kV Plavia

LEA 20 kV Plavia dupa 

SD8B izolator rupt la stp. 

17 si de la R 79 la capat 

copac cazut in retea 

jud. Vrancea - oras Panciu si 

Marasesti; com. Straoane, 

Movilita, Fitionesti, Tifesti, 

14666 8.12

150 06/08/19 17:20 Prahova MT LEA 20 kV Potigrafu
LEA 20 kV Potigrafu - Ax 

stp. 215 - izolator rupt

3.02

147 05/08/19 20:24 Vrancea MT
LEA 20kV CRR 

Padureni

declansat T2 110/20kV 

statia Marasesti
d

conductor de legatura 

rupt, faza T, la stalpul 

nr.2 din ax  LEA 

LEA 20kV Plavia
LEA 20 kV Plavia  R 79 

la capat copaci cazuti in 
b

Conditii meteo deosebite 

Avertizare de fenomene 

Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 

Plavia, Apostolache, Lapos, 
7963

0.61

152 25/08/2019 16:34 Galati MT LEA 20kV Liesti - PA 2 izolator b

La stalpul 281 in ax, 

izolator spart, conductor 

pe consola, cod galben 

STATIA BERESTI 

20KV
Nu e cazul d

Nu s-a evidentiat 

defectul.

Beresti,Prodanesti,Saseni,Puric

ani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pu
7555

d
LEA 20 kV Potigrafu - 

Ax stp. 215 - izolator 

Jud Prahova : Barcanesti, 

Romanesti , Puscasi, Pietrosani, 
6378 3.40

151 10/08/19 21:32 Galati MT

b

Nu s-a putut face control 

pe LEA MT, deoarece 

trece prin proprietati 

Malul Alb, Draganesti, Barcea, 

Podoleni, Umbraresti, Torcesti, 

Silistea, Condrea, Salcia

5447 2.28

154 31/08/19 6:05 Buzau IT

Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, 

Umbraresti, Draganesti, 

Podoleni, Malul Alb

5556 1.78

153 25/08/19 17:03 Galati MT
LEA 20kV Tecuci - 

Liesti

partial Orasul Galati 14761 5.71

158 12/09/19 0:54 Prahova MT LEA 20kV Plavia Derivatia SD1D 

1.59

155 04.09.2019 5:30 Galati IT
Statia Galati Centru 

110/20kV
I-20KV si LES MT d

1.In Statia Galati Centru 

I-20kV refuz de 

Staţiile 110/20 kV 

Nehoiașu, Vernești și 

Pătârlagele

Defect trecător, în curs de 

cercetare.
c

Defect trecător, în curs 

de cercetare. N-V județului Buzău. 23864

2.56

161 21/09/19 11:20 Prahova MT LEA 20kV Comune
LEA 20kV Comune; de la 

SS3 la capat
d

creanga rupta si cazuta 

pe linie la stalp 143

LEA 20kV Tecuci - 

Liesti
Izolator d

La stalpul 185 in ax, 

izolator spart, conductor 

pe consola

Malul Alb, Draganesti, Barcea, 

Podoleni,Umbraresti, Torcesti, 

Silistea, Condrea, Salcia

6371

d
Izolator spart pe 

derivatia SD1D

Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 

Plavia, Apostolache, Lapos, 
8002 0.42

160 20/09/19 16:55 Galati MT

d Izolator spart la stp 78
Jud. Prahova- Conduratu, Baba 

Ana, Fulga, Boldesti. Gradistea, 
6373 0.42

163 24/09/19 16:12 Galati MT

Stefesti, Alunis, 

Bertea,Pietriceaua, Varbilau, 
6852 0.29

162 23/09/19 17:45 Prahova MT LEA 20kV Ciorani
LEA 20 kV Ciorani, intre 

R 72 si R 73

jud. Prahova loc.: Cotofenesti, 

Malaiesti, Sfarleanca, 
5652 1.38

167 04.10.2019 10:55 Ph MT LEA 20 kV Plavia
 L 20 kV Plavia  intre SS3 

si SS4. Copac cazut pe 

1.25

164 02.10.2019 13:42 Ph MT LEA 20 kV Malaesti
LEA 20 kV Malaesti 

Copac cazut pe linie, dupa 
d

Copac cazut pe LEA 20 

kV Malaesti,           dupa 

LEA 20kV Liesti - PA 2 

Fabrica de Zahar
LES MT c

defect LES 20kV intre 

stalpul 10 si stalpul 11 

din derivatia CRR Liesti 

Ivesti, Liesti, Bucesti, 

Umbraresti, Liesti, Bucesti, 

Ivesti, Torcesti, Umbraresti, 

5568

0.44

169 17.10.2019 14:58 Ph MT
Statia 110/20/6 kV 

Columbia
nu d

defect in circuite 

secundare sau releu 

protectie (se cerceteaza 

L 20 kV Potigrafu LEA 20 kV Potigrafu d
Ploaie torentiala insotita 

de descarcari electrice, 

Jud Prahova : Barcanesti, 

Romanesti , Puscasi, Pietrosani, 
6336

b
Conditii meteo 

deosebite,instabilitate 

Urlati, Iordacheanu, Tomsani , 

Plavia, Apostolache, Lapos, 
8002 2.17

168 10.10.2019 23:45 Ph MT

d
refuz de declansare la I 

20 kV LEA 20 kV 

Stoicani, Tamaoani, Frumusita, 

Ijdileni, Sivita, Tulucesti, 
9,481 1.45

173 27.10.2019 15:25 Vn MT

mun. Ploiesti (partial) 36,002 29.36

170 19.10.2019 12:30 Gl IT
Statia 110/20 kV 

Foltesti, TRAFO 110/20 
nu e cazul

Mun. Galați - partial 5,693 0.882

182 16.11.2019 21:06 Gl IT Statia 110/20 kV Pechea nu e cazul

5.02

181 14.11.2019 15:20 Gl MT
LES 6 kV Galati Nord - 

PA9 Micro 39B F1
LES MT d

Defect LES 6 kV PT 3 

Micro 40 - PT 2 Micro 

LES 20 kV PARC LES 20 kV d

LES 20 kV defect între 

PTZ 2206 Tipografie - 

PTZ 2205 Sala de sport

jud. Vrancea - loc. Focșani - 

cartier Mandresti, com. Milcov, 

com. Gologanu, com. Slobozia 

Ciorasti, com. Rastoaca

40,376

2.96

184 26.11.2019 15:31 Vn MT LEA 20 kV Ceramica LEA 20 kV Ceramica d
izolator ISNS spart la 

stalp 16/2 din ax LEA 20 

LEA 20 kV Ceramica TT la STLC85 SF6 d TT la STLC85 SF6
jud. Vn - loc. Odobesti cartier 

Unirea-Odobesti, loc. 
12,758

d
RAR (-) pe LEA 110 kV 

Tudor Vladimirescu - 

Costache Negri partial, Pechea, 

Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna
7,017 5.609

183 25.11.2019 17:49 Vn MT

d
Nu s-a evidentiat 

defectul. 

Malul Alb, Draganesti, Barcea, 

Podoleni,Umbraresti, Torcesti, 

Silistea, Condrea, Salcia

5,545 0.852

188 08.12.2019 10:24 Gl MT

jud. Vn - loc. Odobesti, com. 

Jaristea, com. Bolotesti, com. 
9,327 2.76

187 02.12.2019 13:19 Gl MT

LES 20KV Ivesti - F5 + 

LEA 20kV Tecuci - 

Liesti ( LEA 20kV 

nu este cazul

d

Declanseaza I 110 kV 

trafo 3 - 110/20 kV in 

Statia 110/20 kV Buzau 

jud. Buzau - municipiul Buzau 9,651 0.97

1) Întreruperile vor fi încadrate conf. Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice  aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2016, astfel:

BRAILA : parțial municipiul 

Brăila
13,900 2.98

191 23.12.2019 5:36 Bz IT
Statia 110/206 kV 

Buzau Est
trafo 3 - 110/20 kV

1.697

189 10/12/19 9:56 Braila IT
trafo nr.2 110/20kV din 

stația Brăila PORT

celula 20 kV Trafo 2-

110/20 kV
d

A lucrat protecția 

maximală temporizată de 

LEA 20 kV Tecuci - 

Petrol (are si o posrtiune 
nu este cazul d

Nu s-a evidentiat 

defectul. 

Matca partial, Corod, Blanzi, 

Bratulesti, Carapcesti, 
5,138
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